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,ZuSammenfassung des Berichts SEPT/2147/1 3 :
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» Spreizung der Modelbox-AufRentemperaturen betragt 1,1 K.
Die Témpératwdifferenz zwischen den Modelbox-Zonen betrégt bis zu 0,7 K

V!efs,pfeiz'uﬁg der Modelbox-Innentemperaturen betragt 2,5 K.
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